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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. сюмси

Об утвержлении Порядка ликвидации аварийЕых ситуаций в системах

теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и

водоснабжающих организациЙ, потребителей тепловоЙ энергии,

а также органов местного самоуправления (в том числе с применением

электронного моделирования аварийных сиryаций) на территории

муниципального образования (МуниципаJIьный округ

Сюмсинский район Удмуртской Республики>

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года

Nq 13l-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Федеральным законом от 27 июля 2010 года

Jф 190-ФЗ ((о теплоснабжении> и на основании Правил обеспечения

готовностИ к отопительНому периоду, утвержденных приказом Минэнерго

России от 13 ноября 2О24 rода Ns 2234, в целях обеспечения координации,

оперативного взаимодействия и реагированиJI служб муниципаJIьного

обрЬованиЯ <МуниципальныЙ округ Сюмсинский район Удмуртской

Реiпублики> и оргаЕизаций всех форм собственности при возIrикновении

нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-

коммунального комплекса, жилищного фонда и социtшьно-значимых

объектах, руководствуясь Уставом муниципального образования

<Муниципалi"ulИ o*pyi Сюмсинский район Улмуртской Республики>,

Адмпнистрация муницИпальногО образования <<Мунпципальный округ

сюмсинский район Улмуртской Республики> по ста п овл я ет :

1 . Утвердить пр"лаiаемurй Порядок ликвидации аварийньrх сиryаций в

системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, топливно- и

водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также

органов местного самоуправления (в том числе с применением электронного

Ir,rЪд"п"роuu"ия аварийных ситуаций) на территории муЕиципаJIьного округа

(далее - Порялок).
2.,Ц,овести указанный Порядок до сведениJI руководителей организации

жилищно-коммунального хозяйства и рекомендовать руководителям

организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых

объектов муниципального образовчния <Муниципальный округ Сюмсинский
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район Удмуртской Республики) при лок€шизации и ликвидации аварийных и
нештатных сиryаций в области жилищно-коммуЕatльного комплекса, а также
в практической деятельности, руководствоваться утверждёнпыми Порядком.3. Признать утратившим силу постацовлеЕие АдминЙсlрации
м,униципЕ}льного образования <Муниципмьный округ Сюмсинский районУдмуртской Республики>> от 27 октября 2О22.одu .lVп 710 (об утверждениипорядка ликвидации аварийных сиryаций в системах теплоснабжения с
учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливно-и водоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного
самоуправлениrI на территории муниципального образования
<муниципшrьный округ Сюмсинский район Удмуртской Респубп"*"о.

4. опубликовать настоящее постановлени. Hu официальном сайте
муниципального образования <Муниципальный округ СЬмсинский районУдмуртской Республики>.

5. Контроль за исполЕением настоящего постановлениrI возложить на
заместителя главы Администрации муниципаJтьного образования
<Муниципалъный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики>
Пантюхипа А.А.

Глава Сюмсинского района 
'

П.П. Кудрявцев

ы

'+

{t/.
(,'I



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципЕrльного образованиJI
(Муниципальный окр}т Сюмсинский

район Удмуртской Республики>
от 9 апреля 2025 года ]ф 218

Порядок
ликвпдации аварийrrых сиryаций в системах теплоснабжения с учетом

взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающпх
организаций, потребителей тепловой энергии, а таюке органов местного

самоуправления на территории муниципальпого образования
<<Муниципальный округ Сюмсинский район Улмуртской Республпки>

1. Общие положения
1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения,

с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающю(
организаций, потребителей и служб жилищно-коммун€rльного хозяйства всех

форм собственности (далее - Порядок) разработан в цеJuIх координации
деятельности Администрации муницип€цьного образования
<Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики>>,

ресурсоснабжающих организаций, Управляющих организаций и ТСЖ при

решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных сиryаций на
системах жизнеобеспечения населения муницип€lльного образования
<Муниципапьный округ Сюмсинский район Улмуртской Ресгryблики)).

2, Настоящий Порялок обязателен для выполЕения исполнитеJIями и
потребителями коммунЕчIьных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими
организациями, строительно - монтажными, ремонтными и нЕUIадочными
организациями, выполняющими строительство, монта)к, ншlадку и ремонт
объектов жилищно - коммунaшьного хозяйства IчrуЕиципмьного
образования.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понrtтия:
(<коммунальные ус.пугп) - деятельность исполнителя коммунiшьных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающм
комфортные условиrI проживания граждан в жилых помещениrIх,
благоприятные и безопасные условия использования жильIх и нежильж
помещений, общего имущества в МКД.

(исполнштель)> - юридическое лицо, независимо от организационно-
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель,
предоставляющие коммунальЕые услуги, производящие или приобретающие
коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых
инжеЕерItых систем, с использованием которьж потребителю
предоставляются коммун€цьЕые услуги;

Исполнителем моryт быть: управляющЕtя оргаIiизация, товарищество
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собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной

специализированный потребительский кооператив, а при ЕепосредственЕом

управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная

организация, производящая или приобретаюцая коммунЕIльные ресурсы,
<<потребитель>- гражданин, использующий коммупальные услуги дJIя

личных, семейных, домашних и иЕых Iryжд, не связанЕых с осуществлением

предпринимательской деятельности;
<(управляющая организация)>- юридическое лицо, независимо от

оргаЕизациоНно-правовоЙ формы, а также индивидуальный

предприЕиматель, управляющие мЕогоквартирпым домом на основании

договора управления многоквартирным домом;
<<ресурсоснабя(ающая организация))- юридическое лицо, независимо

оТ организациоНно-правовоЙ формы, а также индивидуальный

предприниматель, осуществJUIющие продажу коммуЕальЕых ресурсов
(отведение сточt{ых бытовых вод);

<(коммупальные ресурсы>>- холоднм вода, горячаJI вода,

электрическЕUI энергия, тепловая энергия, твердое топливо, используемые дJUI

предоставлениЯ коммунЕUIьIIЫх услуг. К коммунЕIльным ресурсам
приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по

централизованным сетям инженерно-техЕического обеспечения.
4. Основной задачей Администрации муниципаJIьного образования

<Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Ресгryблики>,
организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического
комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- и
топливоснабжения потребителей, поддержание Ееобходимых параметров
энергоносителей и обеспечеЕие нормативЕого температурного режима в

зданиях с r{етом их назначения и платежной дисциплины
энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление коммунаJIьных услуг
устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и

регионЕIльным закоЕодательством.
б. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-

коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и
администрации муниципального образования <Муниципальный округ
Сюмсинский район Удмуртской Республики))определяется в соответствии с

действующим законодательством.
7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями

коммунtцьньD( услуг и потребителями определяются закJIюченными между
ними договорами и действующим федеральным законодательством и

регионаJIьным законодательством. Ответственность исполнителей
коммун€rльньгх услуг, потребителей и теплоснабжающей организации
определяется балансовой приIrадлежностью инженерньгх сетей и

фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничениJI балансовой
принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответствеЕЕости
сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны
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обеспечивать:
8.1. Своевременное и качественное техническое обслуживание и

ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и вьlполнение,
согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничениrI
и откпюченИя теплопотРебляющиХ установок при времеЕном недостатке
тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжеIIиJI;

8.2. .Щопуск работников специ€шизироваIIных организаций, с которыми
закпючены договоры на техническое обслуживание и ремонт
теплопотребJUIющих систем, на объекты в любое время суток.

9. Потребители тепла по надежности теплоснабжениrI деJuIтся на две
категории:

- к первой категории относятся потребители, Еарушение теплоснабжециrI
которых связано с опасностью для жизни людей или со значительЕым
материальным ущербом (повреждение технологического оборудования,
массовый брак пролукuии и т.п.);

- ко второй категории - остапьные потребители тепла.
10. Источники теплоснабжения по надежности отгryска тепла

потребителям делrIтся на две категории:
- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным

источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей
первой категории, не имеющих индивиду€цьIrых резервItых источников

тепла;
- ко второй категории - ост€шьные источники тепла.
l l . Нарушения задацного режима работы котельньIх, тепловьIх сетей и

теплоиспользующих установок должны расследоваться экспJryатирующей
организацией и r{итываться в специальньж журнчшalх.

2. Краткая характеристика системы теплосвабженпя

На территоРии муницип€шьного образования <<Муниципальный округ
сюмсинский район Удмуртской Ресгryблики> действуют две
теплоснабжающarя организация _ муниципальное унитарное предприJIтие

<<Жилищно-коммунЕIльное хозяйство <Сюмсинское>> т(далее - муП (жкх
<сюмсинское>) и Общество с ограниченной ответственностью
<{Жилкомснаб> (далее _ ооО <Жилкомснаб>). Эксплуатирующие
организации: МУП (жкх <<Сюмсинское), ООо <<Жилкомснаб), АСу со ур
РДI филиал Пижильский IIНИ,
На территории района расположено 23 котельньгх.

J\ъ

наименование
котельных

(алрес)

тпп и количество
котлов

(установлеllные) ёz

расчетная
присоединенЕая

т/вагрузка
потребптелей,

Гка.t/ч

,:l

}= !
{,1 _а. lrрЕ -* Е{+

f
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отопление гвс

1

Котельнм ,ц/с Jф2,
с. Сюмси

2 котла RS А80 0,14 0,081 0 0,059

) Котельпм .ц/с Jф3,
с. Сюмси

2 котла RS А40 0 06 0,0329 0 0,02,1l

з
2 котла TEMRON

WL 650
|,|2 0,5467 0 0,57зз

4
Котельная ПУ, с.
Сюмси

3 котла KI}a - 1,25Гн з,23 l,931 0 |,299

5

котельная с.
Сюмси, ул.
Чапаева, 13

1 котел Ривнетерм
64

0,05 0,01з9 0 0,0зб l

6
1 котел Ривнетерм

96
0,08 0,0739 0 0,0061

7
Котельная ЩРБ, с.
Сюмси

4 котла КСВа-0.4 1,36 0,бз l2 0 0,7288

8

Котельнм
о!мстньIх
сооружений, с.
Сюмси

1 котел Ривнетерм
96

0,08 0,069 0 0,0l1

9
котельная школы
с. Сюмси 3 котла КВа - 1.25Гс з,2з 2,1 151 0 1,11,49

10
Котельнм школы ,

д. Васькино
2 котла КСВа-0.2 0,34 0,\29 0 0,21l

l1 Котельнм школы ,

ст_ Пижил 2 котла КСВа-0,2 0,з4 0,145 0,l95

12
Котельяая школы ,

д. Дмитрошур
2 котла КСВа-0,15 0,24 0,188 0 0,052

lз Котельная школы ,

д. Маркелово
2 котла Хопер-80 0,14 0,1 152 0 0,0248

14
Котельная школы ,

с. Гура 2 котла КВ-0.4Т 0,68 0,l394 0 0,5406

15
Котельнм школы,
с. Муки-Какси 2 котла КСВа-0.3 0,52 0,2з9 0 0,281

16
котельная
больницы с.

Кильмезь
3 котла КСВа-0.5 |,29 0,689 0,601

|7
Котельная юryба с.
Кильмезь

2 котла КСВа-0. l 5 0,26 0,1016 0

l8 Котельнм rш<олы,
с. Кильмезь

2 котла КСВа-0.5 0,86 0,462 0 0,398

l9 котельная с.
Орловское

3 котла KI}a - 1,25Гс 1,25 0,97 0

20
котельнм Пни
ст. Пижил 5 котлов кВ-0,6з 11 0

Котельная НПС, с.
Сюмси

Котельнм
Спецдома, д.
Акилово

0

0

0,1584

0,28
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Котельнм
Нефтяников 38а,
с.Сюмси

2 котла GAZ7000 0,08 0

22
Котельнм д/с д.
Васькино

2 котла Toivo Т30 о 0.052 0

2з
Котельная .ц/с д.

.Щмитрошур

2 котла Toivo Т24
ок 0,016 0

Протяженность тепловых сетей в мlтlиципtlльном образовании кМуниципыrьньй
о Сюмсинский онУ ой Респ лики) в таблице.

3. Количество спл и средств, используемых для локализации и

ликвидации последствий аварий на обьекте (далее - силы и средства)

.Щиаметр,
мм

общая
протяrкенность, млъ Наименование котельных (адрес)

1 Котельная д/с Ns2, с. Сюмси
Котельпм д/с Ns3, с. Сюмси2

1040Котельнм НПС, с. Сюмси3

4 Котельнм ПУ, с. Сюмси
0,05 Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13

0,0Котельнм Спеццома, д. Акилово6
3587 Котельная I-{РБ, с. Сюмси

0,08

70котельная школы с. Сюмси9
ll0Котельнм школы , д. Васькиво10
17989Котельная шкоJIы , ст. Пижил

101,9Котельная школы , д. .Щмитрошур12
156,0Котельная школы , д. Маркелово1з
55,0Котельнм школы , с. Гура
176,615 Котельная школы, с. Муки- Какси
176,016 Котельная больяицы с. Кильмезь
1ý 5Котельная клуба с. Кильмезь|7
11з,0Котельнм школы, с. Кильмезьl8
,759,,7

l9
20 котельвм Пни ст. Пижил

9,62l ов 38а, с. Сюмсикотельная Не
22 Котельная ,ц/с д. Васькино

Котельнм д/с д. .Щмитрошур2з

в режиме повседневной деятельности на котельных района

5

l5 80

Котельнм очистпьп< сооружепий, с.

Сюмси
l087

l1

14

Котельнм с. Орловское

,аз^н2
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осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторztми
котельЕых. Для ликвидации ЧС на котельных и ликвидации аварийных
сиryаций инжеЕерЕых систем - действlтот аварийно-восстановительные
бригады в количестве согласно штатному расписание организации.
Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

,Щля информирования используется: Стационарная телефонной связь и
мобильная связь.

3.1. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных сиryаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:
- финансирование расходов на проведение непредвиденньгх аварийно-

восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальньж

ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на

объектах жилищно - коммунального хозяйства осуществляется в

установлеЕЕом порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете
организаций и бюджете муниципального образования <Муниципальный
округ Сюмсинский райоп Удмуртской Ресгryблики> на очередной

финансовый год.
- резервы финансовых и материальньж ресурсов организации,

осуществляющей эксп;ryатацию оборудования и сетей теплоснабжения -
МУП (Жкх <<Сюмсинское> и ооо <Жилкомснаб>.

Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при
возникновении (угрозе возникновения) аварийной сиryации в системе

теплоснабжения.
В слуrае возникновениrt (угрозы возникновениrI) аварийных сиryаций в

системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого
нарушения температурных и гидравлических режимов систем
теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству
теплоноситеJlя допускается полное и (или) частичЕое ограничение режима
потребления (да-пее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с

потребителем при необходимости принятия неотложных мер.
В таком случае аварийное ограничение вводится при условии

невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем
использованиJl резервов тепловой мошности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с

утвержденными графиками аварийного ограничения.
Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в

следующих сщлаrIх:
- понижение температуры наружного воздуха Еиже расчетных

значений более чем на l0 градусов на срок более 3 суток;
- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
- возникновеЕие Еедостатка тепловой мощности вследствие аварийной

остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего
оборудования источников тепловой энергии (паровьтх и водогрейньгх котлов,
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водоподогревателей и другого оборудования), требlтощего восстановлеЕиrI
более б часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушениrI гидравлического режима тепловой

сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности

оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение

подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;
- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине

аварийного прекращения электропитаниJI сетевых и подпиточных Еасосов на

источнике тепловой энергии и подкачивающих Еасосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного

откJIючениrI магистраJIьных и распределительных трубопроводов, по

которым отсутствует резервирование.

4. Порядок п процедура организации взаимодействия сил и
средств, а TaIoKe организаций, функционирующих в системах

теплоснабжения, на основании закпюченных соглашений об управлевии
системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5

статьи l8 Фелерального закона о теплоснабжении

в зависимости от вида и масштаба авар:яи принимаются Ееотложные
меры по проведеЕию ремонтtIо-восстановительных и других работ,
направленных на недоrryщение размораживаIIия систем теплоснабжения и

скорейшуЮ подачУ тепла В дома С центрЕчIьным отоплением и социально
значимые объекты. Плавирование й организация ремонтно-
восстановительньтх работ на теплогеЕерирующих объектах (далее - ТГО) и

тепловых сетях (далее - ТС) осучествляется руководством оргаЕизации,
экспJryатир},Ющей ТГО (ТС).Принятию решеЕиrI Еа ликвидацию аварии

предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и

возможньж последствий. Работы проводятся на основании нормативЕьIх и

распорядительцьIх документов оформляемыхорганизатором работ. К работам
привлекаются аварийно-ремонтные бригады,специаJIьная техника и

оборудо"ч""е организацИй, в ведении которьж находятся ТГо и (ТС) в

круглосуточном режиме, посменно.о причинах аварии, масштабах и

возможньIх последствиях, планируемых сроках ремоЕтно-
восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель
работ информирует ЕДДС района и Администрацию р_айона не позднее 20

мин. с момента происшествия. о сложившейся обстановке населеЕие

информируется Администрацией района посредством размещения
информации на официальном сайте Администрации района и странице

социЕrльных сетей ЕДДС района.
При возникНовении повреждений, аварий и чрезвычайньтх сиryаций,

вызВаннЬIхтехнологическиминарУшенияминаинженерЕыхсоорУженияхи
коммуникациях, срок устраяения которых превышает 24 часа, руководство
по локализации и ликвидации аварий возлагается на Администрацию
муницип€шьного образования <<Муниципмьный округ Сюм_синский район
удмl-ртской Ресrryблики и постоянно действующую Комиссию по



предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования <<Муниципальный
округ Сюмсинский район Удмуртской Республики>.

При возникновеЕии незначительных повреждений на иЕженерных
сетях, экспlryатирующiш оргаЕизацшI оповещает о повреждениях владельцев
коммуникаций, смежных с поврежденной и Администрацию
муниципального образования, которые немедленно направляют своих
представителей на место повреждения или сообщают ответной
телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

Работы по устранению технологических нарушений Еа инженерных
сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся
тепло- и ресурсоснабжающими оргаIlизациями и их подрядными
организациями по согласованию с органом местного самоуправлениrI.

Восстановление твердого покрытия, газонов и зеленых насаждений на

уличных проездах, газонов lra внутриквартальных и дворовых территориях
после выполненшI аварийных и ремонтных работ на инженерЕых сетях
производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла
авария или возник дефект.

_АдминистрациrI муниципального образования <Муниципальный округ
Сюмсинский район Удмуртской Республики>> обязана оказывать помощь
подрядным организациrIм по своевременной выдаче разрешений на
производство аварийно-восстановительных и ремонтЕых работ на
инжеЕерньж сетях и закрытию движения транспорта в местах производства
работ.

Собственники земельных ylacтKoв, по которым проходят
инженерные коммуЕикации, обязаны:

- осуществJUIть коЕтроль за содержанием охранных зон инженерных
сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточвый
доступ для обслуживаниrI и ремонта инжеЕерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон иЕженерных сетей и
сооружений возведениrI Еесанкционированных построек, складирования
материЕUIов, устройства сваJIок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерньтх коммуникаций,
снос несанкционированных построек и посаженных в охранЕых зонах
деревьев и кустарников;

- принимать меры в соответствии с действlтощим законодательством к
лицам, допустившим устройство в охранной зоЕе инженерных
коммуникаций постоянных или временЕых предприятий торговли, парковки
транспорта, рекJIамЕых щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом
из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а
также с задержкой начала производства аварийньп< или плаЕовых работ из-за
нaUIичия несаЕкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственЕые за
содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации,

8
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эксплуатирующаJI оргаIrизацшI, сотрудники органов внутренних дел при
обнаружении технологических нарушеЕий (вытекаIiие горячей воды или
выход пара из надземных трубопроводов тепловьIх сетей, вытекание воды на

поверхностЬ из подземнЫх коммуникаций, образование проваJIов и т.п.)

обязаны:
- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращеЕию

доступа посторонних лиц в зону технологического нарушениrI до прибытия

аварийньrх служб;
- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связаЕных с

повреждениеМ инженерных коммуникаций, Администрацию
муниципaшьного образования <Мувиципальный округ Сюмсинский район
Удмуртской Ресrryблики>.

владелец или арендатор нежилых помещений (подва"rов, чердаков,

мансард и др,), в которьtх расположены инженерные сооружения или по

которЬшпроходяТинженерныекомМУЕикации'прииспольЗоВанииэтих
помещений под скJIады или Другие объекты обязан обеспечить

беспрепятственный досryп представителей исполнителя комIч1унЕUIьных услуг
и (или) специаJIизированных организаций, обслуживающих внутридомовые

системы, для их осмотра, ремоЕта или технического обслуживания.
Работы по оборулованию Еежилых помещений, по которым проходят

иВЖенерныекоммУникации'ВыполЕ,IютсяпотехническимУсловиям
исполнителя коммун€tльных услуг, согласованным с тепло- и

ресурсоснабжающей организацией.
во всех жилых домах и на объектах социальной сферы ю< владельц€lми

должЕы быть оформлены таблички с ук€ванием адресов и Еомеров телефонов

для сообщеНия о техЕологических нарушениях работы систем инженерного

обеспечения.

5.Состав и дислокация сил п средств

локализация и ликвидация аварий на оборудоваr.ии u теплосетях

МУП (Жкх <<Сюмсинское> и ооо <<Жилкомснаб> осуществляется силами

оперативного персон€rла и аварийньгх бригал, состав которьж определен

штатным расписанием теплоснабжающих организаций. Качественный и

количественный состав аварийных бригад, привлекаемых к выполнению

аварийно-восстановительного ремоЕта оборудования и тепловых сетей, а

также, при возItикЕовении необходимости, аварийньrх бригад и специалистов

иных заинтересованных организаций определяется объемами и спецификой

выполняемых работ.
6. Перечень мероприятий, направлеЕных па обеспечение

безопасностп населения
При угрозе возникЕовениJl факторов, влиlIющих на безопасность

жизЕедеятелЬttости населения и требующих приЕятия дополнительных мер

по защите населения и территорий, в случае возникновения чрезвычайной

ситуации в результате аварии на объектах теплоснабжения соответствующаrI

,"форrчц* незамедлительно передается в ЕДДС района,
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Оповеtценuе насаrcнuя. В целях обеспечения безопасности
населеншI в сrrr{ае аварииосуществляются следующие мероприятия:

- оповещение об аварии оргаЕа местного самоуправления;- соблюдение
,требований Еорм и правил безопасности и охраны труда;- информирование о
правилах пользоваЕия, поведения, остаIiовки и движениятранспортных
средств;

- размещение предупредительных плакатов и знаков;
- экспJryатация технологического оборудования, снабженного

системами аварийно- предупредительной сигнализации и противоаварийной
защиты;

- организация профессиональной и противоаварийной подготовки
персон€лла;

- соблюдение требований техЕологического регламента, инструкций по
эксплуатации оборудования, инструкций по охране труда;

- соблюдение сроков текущих, планово-предупредительных,
капит€lльных ремонтов оборудования; заземления;

- эвакуация из опасной зоны аварии населениrl во взаимодействии с
органами MIIC и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и
передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локЕIлизации и ликвидации
аварии специализированных служб и формирований в целях предупреждения
развития аварий, угрозы населению.


